
Qualifizierung eines mobilen Luftreinigungs-
geräts zur Reduzierung der Aerosolkonzent-
ration in geschlossenen Innenräumen

PlasmaMade AirCleaner Prüfungsergebnisse              
in Anlehnung an die VDI-EE 4300 Blatt 14

R	Vireninaktivierung von Surrogat-		
	 viren des Coronavirus von bis zu 	
	 99 % in 30 Minuten

R	Ozonwerte werden bei Einsatz 		
	 des AirCleaners nicht erhöht

R	VOC, Ketone und Aldehyde blei		
	 ben deutlich unter den vom Um-	
	 weltbundesamt vorgegebenen 		
   	 Grenzwerten


